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TEMAT:

Projekt instalacii elektrycznej dodatkowego monitoringu, dodatkowych

sygnalizatoréw pozarowych, modutdw dostepowych oraz czujnikéw ruchu
instalacji oswietleniowej w garazu podziemnym w budynku Akademii Sztuk

Pigknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach

KAMBEP Piotr Dyla i Wspdlnicy Sp. J.
44-251 Rybnik, ul. Gronowa 27A

INWESTOR:

Akademia Sztuk Pieknych

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

TYTUL RYSUNKU: SKALA: STADIUM: NR RYSUNKU:
: < ; o PROJEKT -~
Schemat dodatkowych sygnalizatoréw pozarowych WYKONAWCZY E-05
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN: NUMER $OIIB: DATA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA SLK/4975/POQOE/13 |  SLK/IE/3851/01 01.2017
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN: NUMER $OIIB: DATA: PODPIS:
OPRACOWUJACY | mgrinz. PIOTR WASINIEWSKI - 01.2017




