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LISTA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

A- oprawa $wietlowkowa - belka montazowa 1x36W 1P40
Zabudowac¢ wg aranzacji architektoniczne;.

UWAGA:

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem

YDY 3*1,5mm?2 750V, a zasilanie klimatyzatora

YDY 3*2,5mm? 750V.

W pomieszczeniu studia instalacje prowadzic¢

w konstrukcji scian w rurkach niepalnych.

Wytgcznik zabudowac¢ w obudowie |IP44 na wysokosci 1,25m.
Oprawy nad pomieszczeniem studia zdemontowac,
przewody zakonczy¢ kostkami izolacyjnymi.
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