aspkatowice

Katowice, dnia 41, .04.2016 .

ASP-DAT-2312-J0) /2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zaméwienia o wartosci nieprzekraczajgcej 30.000 euro

Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza
do sktadania oferty na wykonanie przegladu i konserwacji (wraz z wymiang filtréw)
instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatoréw w budynkach Akademii Sztuk

Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19.

I SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie dwéch przegladéw i konserwacji
(wraz z wymiang filtréw) instalacji wentylacji mechanicznej oraz dwoch przegladéw
konserwacyjnych klimatyzatoréw w budynkach Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach przy
ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19.

Wykonawca winien posiadac certyfikat dla przedsiebiorcéw wydany Wykonawcy odpowiednio
w rozporzadzeniu (WE) nr 303/2008 albo rozporzadzeniu (WE) nr 304/2008.

Przeglady beda wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Centrale wentylacyjne oraz jednostka zewngtrzna klimatyzatora w budynku przy ul. Raciborskiej
37 znajdujg sie _na dachu budynku. Stad z uwagi na wystepujgce zagrozenie uczestnikow,
Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci przeprowadzenia wizji.

Wykaz urzadzer objetych przedmiotem zaméwienia :

Miejsce Centrale wentylacyjne Agregaty chtodnicze Klimatyzatory
realizacji

Raciborska 37 | Centrala nawiewno — wywiewna: | COOL DX 20A — 1 szt. | Serwerownia

kieszeniowe klasy EUs,

* GOLD 20C —1szt. (filtry | COOL DX 40A ~1 szt. | Klimatyzator FUJiTSU
. INVERTER typu split

s (\/ /JW -

kpl. naw. /wyw.) $cienny ASYA 12LCC
* GOLD 40C - 1szt. {filtry

kieszeniowe klasy EUs,

kpl. naw. fwyw.)
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Koszarowa 19

Centrala nawiewna :

VBW SKW-4-P-2500-3-1 —
2 szt. (nr fabryczne:
A 8662/04 1 8663/04)
VBW  SPS-1-P-2000/600
SDEWH-1-3-1— 1 szt. (nr
fabryczny : C 8848/03)
HERMES APN-2P
2000/400 CP -5 szt.

(nr fabryczne : C6269/07,
C 6270f/07, C 621/07,

C 6272/07, C 6273/07)

Wentylatory wyciggowe :

Silvent 315 — 3 szt.
TD-100-250 — 35Z7t.

brak

Serwerownia
Klimatyzator FUJITSU :

jednostka
zewhetrzna
wspolna AOYA-
18LA3 — 1 szt
{(nr fabryczny:
Too&102)
Jednostka
wewnetrzna
scienna
ASYAo7LA - 1
szt.

(nr  fabryczny:
Eo52016)
Jednostka
wewnegtrzna
scienna
ASYA14LA -
15zt.

{nr fabryczny

E007145)

Studio dzwieku

Klimatyzator Mitsubishi
Electric :

Jednostka
wewnetrzna
PAR-RP-BA —
1szt.

Jednostka
zewngtrzna
SUZ-KAV35 VA2
—1 szt.

Zamawiajacy posiada urzadzenia, dla ktérych prowadzi karty zgodnie z ustawg o substancjach

zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych

{ ustawa z dnia 15 maja zo15r. ,Dz.U.2015 poz. 881)

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych, Wykonawca winien zlozy¢ ofertg na

wykonanie ustugi w dwéch budynkach.

Wymagania Zamawiajgcego :

W ramach zamdwienia Wykonawca wykona:

1} Sprawdzenia stanu technicznego instalacji wentylacji, zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, sprawowanie kontroli nad technicznym dziataniem urzadzer,

o A A\f
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w szczegdinodci tych, dla ktdrych prowadzi sie karty oraz przeprowadzenia wszelkich
czynnosci  konserwacyjnych wymaganych dla. poprawnosci . dziatania instalacji
i urzadzen, w tym: : SR

—  wymiana filtréw,

— kontrola dziatania przepustnic,

— kontrola pracy wentylatora (naciag paska, gtogno$¢, przeptyw, jakos¢ dtawnic),

— sprawdzenie dziafania nagrzewnic elektrycznych (kontrola potaczen elektrycznychy,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki (kontrola zabezpieczer),

— pomiar poboru pradu przez urzadzenie ma poszczegélnych fazach,

— sprawdzenie kolejnosci faz,

— pomiar przeptywu powietrza,

— sprawdzenie szczelno$ci potaczen z kanatami.

2} W ramach przegladu klimatyzatoréw Wykonawca dokona :

- czyszczenia chemicznego jednostek wewnetrznych i zewnetrznych oraz dezynfekeji
parownika, '

- czyszezenie filtra powietrza w jednostce wewnetrzne;j,

- sprawdzenie instalacji odprowadzajacej kondensat (czyszczenie, uszczelnianie, izolacja),
- Czyszczenie parownika oraz sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego,

- sprawdzenie czesci elektrycznej i sterowania,

- sprawdzenie czesci elektrycznej skraplacza,

- sprawdzenie uktadu chtodniczego,

- sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania systemu sterowania,

- sprawdzenie izolacji termicznej obiegu chlodniczego

Kontrolg przewodéw kominowych, w ktérych ciag kominowy jest wymuszony praca
urzgdzeri mechanicznych powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji.

Z przeprowadzonych czynnosci/sprawdzert Wykonawca winien sporzadzi¢ :

i)protokét (dla kazdego z budynkéw) z czynnosci potwierdzony przez osobe

- o odpowiednich uprawnieniach,

2)zestawienie wykonanych czynnosci dotyczacych instalacji, konserwacji lub serwisowania,
kontroli szczelnosci urzadzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych oraz systeméw wykrywania
wyciekéw w urzadzeniu, zgodnie z ustawg o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
oraz niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (ustawa z dnia 15 maja 2015r., Dz. U.

2015 poz. 881).
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Miejsce i termin sktadania ofert: OFerty nalezy sktada¢ do dnia Jb Q\i 2016 roku
e-mailem na adres 0. m&! a!bo osoblsme Dziat Administracyjno-Techniczny
i Zamoéwien Publlcznych p 001, lgk?a mia S tuk Pigknych w Katowicach, ul. Raciborska 37,
40-074 Katowice.

2.

.

Termin realizacji zamdéwienia: przeglady instalacji wentylacji mechanicznej wraz
z wymiang filtréw w budynkach przy ul. Raciborskiej 37 oraz ul. Koszarowej 19 nalezy
wykona¢ w terminie do 30 kwietnia 2016r. oraz do 30 paZzdziernika 2016r., natomiast
przeglady konserwacyjne klimatyzatoréw w budynku przy ul. Raciborskiej 37 oraz
ul. Koszarowej 19 do 30 maja 2016r. oraz do 30 listopada 2016r.
Umowa na wykonanie .wjw przegladéw zostanie podpisana na okres 1 roku od daty
udzielenia zamowienia i bedzie obejmowata dodatkowe prace w przypadku wystapienia
awarii instalacji wentylacii mechanicznej oraz klimatyzatordw.
Termin platnosci : Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w dwoch czesciach,
po wykonamu ustugi, potwierdzonej protokotern odbioru w ciagu 14 dni od daty otrzymania
faktury.
SPOSOB ZLOZENIA OFERTY
1. Wykonawca skiada oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym wg zataczonego
wzoru (zatacznik nr 1) oraz kopia aktualnego odpisu z whasciwego rejestru lub ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej. '
W przypadku dziatania przez osoby nie ujawnione w rejestrze Wykonawca winien

przestad pethomocnictwo.
2. Cena podana w ofercie powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich z doldadnoscig
do dwéch miejsc po przecinku i powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca winien przesfac oferteg (dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. Il ppkt. 1) w formie pisemne;].
5. Osoba uprawmona do kontaktu z Wykonawcam:

9 ni.. H{W ek e-mail: DIM(QI 02 "U&@M@Mﬂ‘ Lxﬂom@f

OCENA OFERT
1. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

TN

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny.

3. Informacje o wyborze oferty lub uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zamiesci na
stronie internetowej oraz przesle Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferte. '

ZAMAWIAJACY




